“eo\{il;'wﬂg 1":; .

T S

RN wsh>& Lab

N =N abor

\'Qj,‘g\ 367 .:r @

Soygec Yo . I
Digitale Signatur der WSB Labor-GmbH
Dokument =,
unterschrigben

von: DI'Walter Liegl

am;30.09.20241525 .. Il

PRUFBERICHT

Untersuchung einer Wasserprobe der WVA Purrath - Gemeindebrunnen (Kindergarten)

Auftraggeber: Marktgemeinde Arbesbach
Hauptplatz 35
3925 Arbesbach
Auftragserteilung: telefonisch am 18.09.2024
Projektleiter: Christian Fallmann Projekt P2404546
Umfang: 3 Seiten Mautern, 27.09.2024
Beilage(n): -

Eine auszugsweise Weitergabe oder Verdffentlichung des Berichtes bedarf der schriftichen Genehmigung des Ausstellers
Die Analysenergebnisse beziehen sich ausschliefdlich auf die untersuchten Proben.
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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2404546-001
Anlage: WVA Purrath - Gemeindebrunnen (Kindergarten)
nahere Beschreibung: Wasserprobe (Entnahme in der Kiiche Kindergarten Purrath, nach

UV-Desinfektion)
Datum des Probeneingangs: 24.09.2024

Beschreibung der Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber und ist somit

Probenahme: nicht Teil des Akkreditierungsumfanges. Die Probe wurde dem
WSB-Labor in einer WSB-Probenflasche (Flaschenpost)
Ubersandt.

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten "

Analytik: von 24.09.2024 bis 27.09.2024

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 18 100

Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml{44h KBE/mI 9 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 mi) KBE/100m 0 0

Enterokokken {in 100 ml) KBE/M00mI 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Clostridium perfringens (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Geselzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV,BGBL.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gema0 Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

2. Beurteilung der Analysenergebnisse

Die Wasserprobe entspricht hinsichtlich der bakteriologischen Parameter den Grenz- und
Richtwerten der Trinkwasserverordnung.

U Mo

Christian Fallmann Mautern, 27.09.2024

Projektleiter

Allgemeine Legende:

Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n.b. ... Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze

BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode

MVK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit”) fir die Beurteilung gemaf Osterr. Lebensmittelbuch

MU: erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (chne %-Angabe)

Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA...nicht akkreditierles Verfahren

FV: Fremdvergabe der Analylik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern

Norm: analytisches Verfahren

Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt als Summe der nachweisbaren und mengenmatig bestimmten Substanzen gemal ONR 136602-\/1.
Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegeniiber Grenzwerten nicht in Betracht gezogen.
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Parameterreferenz:
Parameter Einheit BG MU Akk. FV Norm
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/ml 259% A - EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 14,0% A - EN I1SO 6222
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN ISO 9308-1
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (in 100 ml) KBE/100ml 21.4% A - EN ISO 16266
Clostridium perfringens (in 100 ml) KBE/100ml 214% A - ONORM EN ISO 14189

Normenreferenz fiir die Analytik:

Verfahren/Norm Ausgabe Titel

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Pseudomonas aeruginosa -
EN IS0 16266 01.052008 | o mbranfiltrationsverfahren (ISO 16266:2006)

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
EN1508222 01.07.1999 Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nahragarmedium (ISO 6222:1999)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
EN ISO 7699-2 01:11.2000 Membranfiltrationsverfahren (IS0 7899-2:2000)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1:
EN 15093081 U207 Membranfiltrationsverfahren fur Wasser mit niedriger Begleitflora
ONORM EN ISO 15.10.2016 Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration
14189 o (Bestatigung mittels m-CP-Agar und anschliefender Bedampfung mit Ammoniumhydroxid)
ONORM M 6620 15.12.2012 Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duleren Beschaffenheit einer Wasserprobe

Normenreferenz fiir die Probenahme:

Verfahren/Norm

Titel

Ausgabe

Uberbrachte Probe
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