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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2302912-001

Anlage: WVA Arbesbach
UV-Desinfektionsanlage Galgenberg, vor Desinfektion

= Mischwasser der Quellgruppe Oberbuchegg und der Quellen
Rammelhof 1 u. 3

Entnahmestelle:
néhere Beschreibung:

Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer:

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten

Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

ws '
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Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 10,6 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 6,7 6,5-9,5
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uS/em 180 2500
gemessen)
Farbung (436 nm) 1/m 0,05 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 81
Gesamthérte °dH 3.3
Gesamthérte mmol/l 0,59
Karbonatharte “dH 2.8
Séurekapazitdt Ks 4,3 mmol/l 1,01
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/| 1.1
Ammeonium mg/l < 0,02 0.5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1
Nitrat mg/l 23 50
Chlorid mg/l 12 200
Sulfat mg/l 9,6 250
Calcium (als Ca) mg/l 20 400
Eisen (als Fe) ma/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,6 50
Magnesium (als Mg) mg/l 2,5 160
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 12 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 36 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 1 20
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa {in 250 ml) KBE/250mI 3 0
Clostridium perfringens (in 250 mil) KBE/250mlI 0 0

Gesetzliche Vorgaben:

TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBL.Il 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemal Trinkwasserverordnung-TVWW ,BGBI.Il 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-002

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: UV-Desinfektionsanlage Galgenberg, nach Desinfektion
Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 10,7 25
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uS/em 179 2 500
gemessen)

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 1 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 0 10
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Pseudomaonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2302912-003

Anlage: VWVA Arbesbach

Entnahmestelle: UV-Desinfektionsanlage Steinberg, vor Desinfektion
néhere Beschreibung: Probenahmehahn

Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer:; Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 8,8 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 8,0 6,5-9,5
anlflg:s:g;ahlgken (20°C; Temp.komp., vor Ort usS/cm 124 2 500
Farbung (436 nm) 1/m 0,05 0,50
UV-Durchléssigkeit {254nm, d=10cm) % 81

Gesamtharte °dH 27

Gesamthérte mmol/l 0,49

Karbonathérte °dH 2,3

Saurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 0,835

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 1.4

Ammonium mg/| < 0,02 05
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 5,0 50

Chlorid mg/l 2,1 200
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Sulfat mg/| 18 250
Calcium (als Ca) mg/| 17 400
Eisen (als Fe) mg/l 0,013 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,0 50
Magnesium (als Mg) mg/l 1,4 150
Mangan (als Mn) mg!/| < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 57 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 340 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 3 20
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250mI 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 2 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:

TWV GW: Grenzwerte geméaR Trinkwasserverordnung-TVW ,BGBL.1l 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.1l 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe:

Anlage:

Entnahmestelle:

nédhere Beschreibung:
Datum der Probenahme:
Probenehmer:

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgahe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

P2302912-004

WVA Arbesbach

UV-Desinfektionsanlage Steinberg, nach Desinfektion
Probenahmehahn

20.06.2023

Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

ohne Besonderheiten

Ja

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 8,9 25
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfcm 124 2500
gemessen)

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 0 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 1 10
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:

TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-T\W\ ,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV ,BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcedex (Kapitel B1)

Probe:

Anlage:

Entnahmestelle:

Datum der Probenahme:
Probenehmer:

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:

P2302912-005

WVA Arbesbach

UV-Desinfektionsanlage Bernau, vor Desinfektion
20.06.2023

Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

ohne Besonderheiten

Nein
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Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 11,7 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 6,0 6,5-9,5
gfrlr(]ter'sls_:::;ahlgkelt (20°C; Temp.komp., vor Ort uS/cm 176 2 500
Farbung (436 nm) 1/m 0,19 0,50
UV-Durchléssigkeit (254nm, d=10cm) % 57

Gesamthérte °dH 3.1

Gesamthérte mmol/l 0,56

Karbonathéarte °dH 2,0

Saurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 0,716

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg!/| 1,5

Ammonium mg/l <0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 11 50

Chlorid mg/l 24 200
Sulfat mg/l 11 250
Calcium (als Ca) mg/l 18 400
Eisen (als Fe) mg/l 0,051 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,7 50
Magnesium (als Mg) mg/l 2,6 150
Mangan (als Mn) mg/l 0,050 0,05
Natrium (als Na) mg/l 12 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 13 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 1 20
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte geman Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe:; P2302912-006

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: UV-Desinfektionsanlage Bernau, nach Desinfektion
Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) C 11,7 25
gf:]géls_zlr:;éhtgkelt (20°C; Temp.komp., vor Ort usfem 176 2500
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 0 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 0 10
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
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Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBL.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2302912-007

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: Quellsammelschacht Rammelhof, Zulauf Quelle Rammelhof 2
Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 8,1 25

pH-Wert (vor Ort gemessen) 7.4 6,5-9,5

elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem 198 2500

gemessen)

Farbung (436 nm}) 1/m 0,05 0,50

UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 83

Gesamthérte °dH 54

Gesamthérte mmol/| 0,96

Karbonathérte °dH 6,2

Séaurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 2,20

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,95

Ammonium mg/l < 0,02 0,5

Nitrit mg/| < 0,008 0,1

Nitrat ma/| <1 50

Chlorid mg/l <2 200

Sulfat mg/l 6,7 250

Calcium (als Ca) mg/l 33 400

Eisen (als Fe) mg/l 0,012 0,2

Kalium (als K) mg/| 0,96 50

Magnesium (als Mg) mg/l 3,5 150

Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05

Natrium (als Na) mg/l 52 200

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 6 100

Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 0 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
\ﬂerokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-008

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: Hochbehélter Galgenberg, Probhenahmehahn Zulauf Quellgruppe
Oberbuchegg

Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 10,2 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 59 6,5-9,5
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort pSfem 199 2 500
gemessen)
Farbung (436 nm) 1/m < 0,04 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 76
Gesamthérte °dH 29
Gesamthérte mmol/l 0,51
Karbonathérte °dH 1,8
Séurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 0,636
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/| 1,3
Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/| < 0,006 0,1
Nitrat mg/| 38 50
Chlorid ma/l 19 200
Sulfat mg/l 9,2 250
Calcium (als Ca) mg!/| 16 400
Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 2,0 50
Magnesium (als Mg) mg/l 29 150
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 17 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 16 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 0 20
Escherichia coli {(in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100mI 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBL.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-009

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: Tiefbehéalter Steinberg, Probenahmehahn Zulauf Bohrbrunnen
nahere Beschreibung: vor Aufbereitung

Datum der Probenahme:; 20.06.2023

Probenehmer:; Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucheri.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analylik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 8,3 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 6,9 6,5-9,5
gleenlflté.séslr:;ah@ken (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem 153 2 500
Féarbung (436 nm) 1/m 0,15 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 67

Gesamthéarte °dH 3,6

Gesamtharte mmol/l 0,64

Karbonathérte °dH 42

Séaurekapazitdt Ks 4,3 mmol/| 1,48

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 1,2

Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l <1 50

Chlorid mg/l <2 200
Sulfat mg/l 12 250
Calcium (als Ca) mg/l 20 400
Eisen (als Fe) mg/l 0,098 0,2
Kalium (als K) mg/| 1,2 50
Magnesium (als Mg) mg/| 3.4 150
Mangan (als Mn) mg/l 042 0,05
Natrium (als Na) mg/| 8,5 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/ml 76 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 150 20
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100mi 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVW BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-010

Anlage: VWVA Arbesbach

Entnahmestelle: Tiefbehé&lter Steinberg, Probenahmehahn Zulauf Quellgruppe
Alzinger Forst

ndhere Beschreibung: vor Aufbereitung

Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 8,7 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 5,6 6,5-9,5
Ssn}:téélgglrgah'gke“ (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem 90.4 2500
Farbung (436 nm) 1/m 0,07 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 83

Gesamthérte °dH 1,6

Gesamthirte mmol/l 0,29

Karbonathérte °dH 1,0

Sidurekapazitéat Ks 4,3 mmol/l 0,354

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,94

Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 6,1 50

Chlorid mg/l 2,1 200
Sulfat mg/l 20 250
Calcium (als Ca) mg/l 9,3 400
Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,0 50
Magnesium (als Mg) mg/| 1,4 150
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mag/l 53 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 3 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 0 20
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetfzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVW ,BGBI.1l 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TW\V ,BGBL.Il 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-011
Anlage: WVA Arbesbach
Entnahmestelle: Tiefbehalter Steinberg, Probenahmehahn Zulauf Quellgruppe
Rammelhof
nahere Beschreibung: Vor Aufbereitung (nach Entsduerung Rammelhof)
Datum der Probenahme: 20.06.2023
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert [ TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 9,5 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 71 6,5-9,5
anlzté;sls_gg;ahlgkelt (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfcm 153 2500
Férbung (436 nm) 1/m < 0,04 0,50
UV-Durchlgssigkeit (254nm, d=10cm) % 91

Gesamthérte °dH 4.1

Gesamthérte mmol/l 0,72

Karbonathérte °dH 43

Séurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 1,54

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,50

Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0.1

Nitrat mg/l <1 50

Chlorid mg/l <2 200
Sulfat mg/l 11 250
Calcium (als Ca) mg/l 26 400
Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1.1 50
Magnesium (als Mg) mg/l 2.1 150
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 4.2 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI >1.000 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 7 20
Escherichia coli {in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100mI 0 0
Enterokokken (in 100 ml) KBE/1100ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVWV BGBIL.I1 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte geman Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBL.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-012

Anlage: VWVA Arbesbach

Entnahmestelle: Ortsnetz Arbesbach, Bereich Zentral

nahere Beschreibung: Fleischerei Bauer, Arbesbach 10, Wasserhahn Zerlegeraum
Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620).  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 17,3 25
pH-Wert (vor Ort gemessen) 6,6 6,5-9,5
glee[i(‘lzélgggahlgken (20°C; Temp.komp., vor Ort us/cm 183 2 500
Farbung (436 nm) 1/m < 0,04 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 78

Gesamtharte °dH 33

Gesamthérte mmol/l 0,59

Karbonathérte °dH 2,7

Séurekapazitat Ks 4,3 mmol/| 0,944

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/| 0,95

Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 27 50

Chlorid mg/| 13 200
Sulfat mg/l 9,5 250
Calcium (als Ca) mg/l 19 400
Eisen (als Fe) mg/| < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1.8 50
Magnesium (als Mg) mg/l 2,7 150
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 13 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 16 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 1 20
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV,BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2302912-013

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: Ortsnetz Arbesbach, Bereich Steinbergsiedlung
nahere Beschreibung: Fam. Lechner, Arbesbach 269, Wasserhahn Garage
Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 13,1 25

pH-Wert (vor Ort gemessen) 8,0 6,5-9,5

elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uS/em 120 2 500

gemessen)

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 4 100

Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 0 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100mI 0 0

Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemal Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1}
TWV RW: Richtwerte gematn Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2302912-014

Anlage: WVA Arbesbach

Entnahmestelle: Ortsnetz Arbesbach, Bereich Schlossbergsiedlung
nahere Beschreibung: Gemeinschaftshaus, Arbesbach 63, Wasserhahn Kiiche
Datum der Probenahme: 20.06.2023

Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid.  Ja

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 20.06.2023 bis 24.06.2023

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 12,1 25

pH-Wert (vor Ort gemessen) 6,6 6,5-9,5

elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem 189 2 500

gemessen)

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mI 8 100

Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 2 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m! 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100mlI 0 0

Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerle gemaf Trinkwasserverordnung-TVWW BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapite! B1)
TWV RW: Richtwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV BGBI.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Lo Digital signiert von der Leitung der
Christian Fallmann Krems, 28.09.2023 Prifstelle
Projektleiter

Allgemeine Legende:

Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n.b. ... Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze

BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode

MVK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit") fiir die Beurteilung geman Osterr. Lebensmittelbuch

MU: erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Angabe)

Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA...nicht akkreditiertes Verfahren

FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern

Norm: analytisches Verfahren

Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt als Summe der nachweisbaren und mengenmafig bestimmten Substanzen gemalt ONR 136602-V1.
Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegeniiber Grenzwerten nicht in Betracht gezogen.

Parameterreferenz:
Parameter Einheit BG MU Akk. FV Norm
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 0,80 A - ONORM M 6616
pH-Wert (vor Ort gemessen) 0,10 A - ONORM EN ISC 10523
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem 10 9.6% A R EN 27888
gemessen)
Farbung (436 nm) 1/m 0,04 8,0% A - EN ISO 7887
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 1 9,1% A - DIN 38404-3
Gesamthérte °dH 0,2 11,9% A - DIN 38409-6
Gesamthéarte mmol/l 0,03 11,9% A - DIN 38409-6
Karbonatharte °dH 0,19 8,7% A - DIN 38409-7
Sgurekapazitit Ks 4,3 mmol/l 0,068 8.7% A - DIN 38409-7
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,4 17,4% A - DIN EN 1484
Ammonium mg/l 0,02 16,0% A - EN I1SO 11732
Nitrit mgll 0,006 14,6% A - EN ISO 13395
Nitrat mg/l 1 94% A - ONORM EN 1SO 10304-1
Chlorid mgll 2 8,5% A - ONORM EN 1SO 10304-1
Sulfat mg/l 1 9,2% A - ONORM EN ISO 10304-1
Calcium (als Ca) mg/l 0,5 9,9% A - ONORM EN 1SO 11885
Eisen (als Fe) mg/l 0,010 12,8% A - ONORM EN ISO 11885
Kalium (als K) mg/ 0,1 15,7% A - ONORM EN ISO 11885
Magnesium (als Mg) mg/l 0,5 10,0% A - ONORM EN ISC 11885
Mangan (als Mn) mg/l 0,006 9.7% A - ONORM EN ISO 11885
Natrium (als Na) mg/l 1 11,9% A - ONORM EN ISO 11885
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mlI 25,9% A - EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 14,0% A - EN ISO 6222
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml| 152% A - EN 1SO 9308-1
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 15,2% A - EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 15,2% A - EN ISO 9308-1
Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN ISO 7899-2
Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 15,2% A - EN ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (in 100 ml) KBE/100ml 214% A - EN ISO 16266
Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 21,4% A - EN ISO 16266
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 21,4% A - ONORM EN I1SO 14189
Normenreferenz fur die Analytik:

Verfahren/Norm Ausgabe Titel

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
DN 38404-9 01.07.2005 Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient (C 3) o

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische
DIN 38409:8 01,01.1986 Wirkungs- und Stoffkenngréfen (Gruppe H), Harte eines Wassers (H 6)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
BIN, 354087 01.12.2005 Séure- und Basekapazitat (H 7)

Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des
BUYEN 1:484 0100095 geldsten orgyanischen Kohlenstoffs (DOC)
EN 27888 01.12.1993 g\ilanslzesrb;schaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitféhigkeit (1ISO 7888:1985), ausgenommen

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels FlieRanalytik (CFA und
EN 13011732 01.05,200% FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Kapite! 3 FIA)
EN I1SO 13395 01.01.1996 Wassgrbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritsii_ckstoff‘ Nitrat_stickstoﬁ und der Summe von beiden mit

; der FlieRanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Punkt 5.1 FIA, keine
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Nitratbestimmung)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Pseudomonas aeruginosa -
EN 15016206 01:05.2008 Membranfiltrationsverfahren (ISO 16266:2006)

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
EN IS0 6222 00741999 Koloniezahl durch Einimpfen in ein Ndhragarmedium (ISO 6222:1999)

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung (ISO 7887:2011), ausgenommen
i 12042012 Verfahren A, C und D der Norm

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Z&hlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
ENTS07899-2 01112000 |y b anfiltrationsverfahren (ISO 7899-2:2000)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1:
EN 150 2308:1 0122014 Membranfiltrationsverfahren fur Wésser mit niedriger Begleitflora
ONORM EN 1SO 01.06.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels Flissigkeits-lonenchromatographie -
10304-1 e Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
?OhéggM EN 1SG 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes
ONORM EN 1SO 01.11.2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewdhiten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-
11885 o Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
ONORM EN ISO 15.10.2016 \Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration
14189 T (Bestatigung mittels m-CP-Agar und anschlieRender Bedampfung mit Ammoniumhydroxid)
C:)NORM M 6616 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur
ONORM M 6620 15.12.2012 Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duleren Beschaffenheit einer Wasserprobe

Normenreferenz fiir die Probenahme:

Verfahren/Norm Ausgabe Titel

1SO 5667-5, ISO 19458 - 1S05667-5 (01.05.2015) Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped
distribution systems; EN 1SO 19458 (08.2006) Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(akkreditiert), wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbeschaffenheit im
Verteilungsnetz (Punkt 4.4.1.1.a)

EN 1SO 19458 01.11.2006 Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
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